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1. PouÏití

PM 20 je kompaktní ruční přístroj určený k testování přepěťových ochran a modulů se svodiči přepětí, 
jejichž referenční nebo stejnosměrné zapalovací napětí je de�nováno při hodnotě proudu 1 mA.
Integrované zařízení kontroluje testovací proud a automaticky provede správné měření.

Zkoušky lze provádět nezávisle na elektrické síti nebo pomocí přibaleného zdroje napájeného z elektrické sítě.

Na základě této koncepce je možné měřit hodnoty 
- referenčního napětí přepěťových ochran na bázi varistorů, Zenerových a transsorpčních diod atd.
- zapalovacího napětí svodičů na bázi jiskřišť a výbojkových bleskojistek 
v místě instalace přepěťové ochrany a porovnat je s údaji výrobce.

2. Bezpeãnostní pokyny

Přístroj PM 20 je expedován v technicky bezvadném stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného 
provozu je nutné, aby se uživatel řídil poznámkami a výstražnými signály, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Měření smí provádět pouze pracovník s patřičnou elektrotechnickou kvali�kací, jenž je seznámen 
s platnými bezpečnostními předpisy ČSN.

PM 20 generuje zkušební napětí (viz technické údaje na straně 6), jehož energetická hodnota sice není životu 
nebezpečná, přesto však může způsobit uleknutí, které může následně vést až ke zranění. Proto je možné 
přístroj používat výhradně na izolované podložce, v dosahu obou měřicích kabelů se nesmí nacházet žádné 
cizí předměty.

Při připojování obvodů testovacích modulů je třeba zajistit ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, 
a proto je dovoleno k měření s PM 20 používat pouze příslušenství dodávané s přístrojem (viz dodávané 
příslušenství na straně 6; izolované zkušební svěrky a zkušební adaptéry s ochranným krytem s koncovým 
vypínačem).

Před otevřením ochranného krytu zkušebního adaptéru je nutno přístroj vypnout tak, aby bylo znemožněno 
náhodné stisknutí tlačítka START. 
K měření přepěťových ochran používejte zásadně naše zkušební adaptéry (např. PA DPL nebo PA CT).
Testované přepěťové ochrany nesmí být pod napětím, a proto musí být bez ohledu na způsob měření 
odpojeny a vymontovány ze zařízení.

Přístrojem PM 20 nesmí být nabíjeny kondenzátory.      
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Po zapnutí

Na LCD displeji se objeví hlášení o verzi přístroje                             ,

poté se objeví symbol pohotovosti přístroje                             .

Test se spustí krátkým zmáčknutím tlačítka TEST, přitom z displeje zmizí symbol                             . 

Zkušební napětí stoupá rychlostí 1000 V/s a jeho hodnota je průběžně zobrazována na displeji                            .

Opětovným zmáčknutím tlačítka TEST dojde k přerušení testu, které je zobrazeno na displeji                             .

Nedojde-li k přerušení testu, přístroj vyhodnotí reakci testované ochrany; odpojí zkušební napětí 
a uloží hodnotu a druh napětí reakce, kterou zároveň zobrazí na displeji:

Hodnota  znázorňuje naměřenou hodnotu napětí „400 V“ jako napětí v referenčním 
  (pracovním) bodu 1 mA varistoru, Zenerovy nebo transsorbční diody nebo odporu.
Hodnota  znázorňuje naměřenou hodnotu napětí „230 V“ jako zapalovací napětí výbojkové 
  bleskojistky nebo jiskřiště.
Hodnota  signalizuje, že došlo k překročení měřicího rozsahu. Důvodem je buď příliš vysoké 
  referenční / zapalovací napětí nebo přerušení vnitřních obvodů testované ochrany.
Naměřené napětí musí být porovnáno s hodnotami v příslušné tabulce hodnot uvedené v tomto návodu 
nebo s hodnotami uvedenými výrobcem, přičemž typ údaje (VR nebo GA) nehraje žádnou roli.

Upozornění! 
Zmáčknuté tlačítko TEST prodlužuje trvání testu tzn., že pokud je tlačítko TEST zmáčknuté, je zkušební napětí 
připojeno a je zobrazováno na displeji.
- Při měření varistoru, Zenerovy diody atd. nebo odporu zůstává hodnota napětí po dosažení referenčního 
  zkušebního proudu 1 mA konstantní.
- Při měření výbojkové bleskojistky, se po zapálení jiskřiště objeví doutnavé napětí, jehož hodnota není 
  de�novaná a pouze mírně zatěžuje zkoušenou ochranu. Po uvolnění tlačítka TEST se na displeji zobrazí 
  naměřené a uložené zapalovací napětí. 

Objeví-li se během měření nebo po zapnutí přístroje na displeji symbol                            , znamená to, 
že baterie/akumulátor je vybita. Aby měření mohla pokračovat, musí se baterie vyměnit za jinou nebo 
akumulátor znovu nabít. Dále je možné připojit přístroj k napájecí síti pomocí externího zdroje, 
který je součástí příslušenství.

Před výměnou baterie nejdříve přístroj vypněte a odpojte všechny kabely.
Některé typy baterií nedávají dostatečně velký proud, získá se jimi zkušební napětí pouze do 500 V. 
K dosažení vyšších hodnot zkušebního napětí používejte výhradně alkalické baterie.
Baterie/akumulátor je umístěna v přihrádce na zadní straně přístroje a lze ji jednoduše vyměnit; přihrádku 
otevřete pomocí nehtu nebo šroubováku. Starou baterii/akumulátor vyjměte a novou upevněte pomocí klipu. 
Přihrádku opět uzavřete.
Dodržujte prosím pokyny a předpisy o výměně baterií a akumulátorů. 
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Napájecí vstup přístroje pro externí napájecí zdroj je chráněn před přepólováním, přesto před jeho 
připojením zkontrolujte polaritu na jeho vývodu (viz popis funkcí a ovládání).

Pokud se zjistí, že přístroj nezaručuje bezpečný provoz, musí se odpojit a zajistit proti náhodnému použití. 
Přístroj nezaručuje bezpečný provoz:
- je-li viditelně poškozen;
- je-li nefunkční;
- byl-li delší dobu skladován v nevhodných podmínkách;
- byl-li extrémně zatížen při přepravě.

 Přístroj podléhá Směrnicím EU 2002/96/EG o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů 
 (WEEE), tzn. že musí být po skončení jeho životnosti řádně předán k recyklaci. 
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3. Technické údaje pfiístroje PM 20

parametry externího napájení 
- provozní napětí  8 ... 12 V DC
- provozní proud displeje  1 mA
- provozní proud při měřeních  20 ... 200 mA

baterie 9 V IEC6F22 / NEMA-1604-A
(nejsou součástí dodávky) přednostně alcaline

parametry testu
- zkušební napětí  max. 1200 V DC ;  strmost 1000 V/s
- rozsah měření  do 1100 V
- přesnost měření  1 V
- kontrola zkušebního proudu automatické rozlišení, zda šlo o:
  - omezení napětí v referenčním bodě
  => konstantní zkušební proud 1 mA
  - reakce se zapálením
  => odpojení zkušebního napětí

délka testu max. 1,5 s
 do doby než je naměřená hodnota napětí uložena

výstupní zkušební zdířky bezpečnostní svorky (4 mm) 
 mínus pól: barva černá
 plus pól: barva červená

zobrazení naměřených hodnot alfanumerický displej LCD osmimístný [V]

počet testů při provozu na baterie typicky 2000

teplota okolí při provozu +10°... +35° C

příslušenství  2 zkušební kabely (délka 1 m) 
dodávané s přístrojem 2 zkušební svěrky 
 externí napájecí zdroj (230 V AC) 
 brašna

sériové číslo individuální
 (je umístěno na čele přístroje)

zkušební adaptéry PA-DRL kat.č. 910507
(nejsou součástí dodávky přístroje) (testování DPL 1/10 ... a DRL ...)

 PA-BXT kat.č. 910508
 (testování Blitzductorů XT a CT)
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4. Popis pfiístroje

Poznámka
Vedle textu na straně 6 a 7 se řiďte i vysvětlivkami na straně 30 „Uvedení do provozu/ Postup při měření“.

 Síťový vypínač
 Dvoupolohový přepínač pro zapnutí (EIN) a vypnutí (AUS) přístroje je umístěn na jeho boku.

 Vstupní zdířka na připojení externího zdroje stejnosměrného napětí
  rozsah jmenovitého napětí: 8 ... 12 V DC, zapojení pólů
  jmenovitá spotřeba proudu: max. 200 mA

Zkušební zdířky, zdířky pro připojení měřicích kabelů
 mínus pól: barva černá
 plus pól: barva červená
 Slouží k připojení testovaných přepěťových ochran resp. zkušebních adaptérů, např.: 
 PA BXT (viz str. 9 až 16), 
 PA-DPL (viz str.17-21). 
 Při vyhodnocování naměřených hodnot napětí je nutné respektovat danou polaritu zkušebního napětí.

 Tlačítko TEST
 Krátkým stisknutím tlačítka TEST se spustí měření. 
 Hodnota zkušebního napětí roste rychlostí 1000 V/s do zaznamenání reakce testované ochrany, 
 přístroj vyhodnotí reakci, uloží naměřenou hodnotu napětí a automaticky ukončí měření.

 Displej (V)
 Displej zobrazuje průběžnou hodnotu napětí na zkušebních zdířkách přístroje. 
 Po ukončení měření je naměřená hodnota uložena v paměti přístroje a uchovávána do okamžiku 
 dalšího měření nebo do vypnutí přístroje.
 Na displeji se rovněž objevuje symbol vybití baterie/akumulátoru.

  Varovný štítek 
 Viz bezpečnostní a provozní pokyny na straně 3.

 Technické údaje 
 Provozní údaje (viz technické údaje na straně 6).

 Příslušenství 
 externí napájecí zdroj 230 V; 50 Hz

 Sériové číslo

Příslušenství 
měřicí kabely o délce 1 metr 
 černá barva   
 červená barva 

Příslušenství 
zkušební izolované svěrky        
 černá barva   
 červená barva
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5. Zobrazení pfiístroje a pfiíslu‰enství
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6. Test ã. 1, test BlitzductorÛ XT a CT pomocí adaptéru PA BXT

1. Připojení měřicích kabelů 
Pomocí přiložených měřicích kabelů propojte zkušební adaptér PA BXT 
s vypnutým měřicím přístrojem PM 20

PA BXT:  vstupní zkušební zdířka (červená) <=> měřicí kabel (červený) <=> PM 20; zkušební zdířka (červená) 
PA BXT:  vstupní zkušební zdířka (modrá) <=> měřicí kabel (černý) <=> PM 20; zkušební zdířka (černá)
(viz obrázek, schéma 1 na straně 10)

1.1 Připojení napájecího zdroje
Kabel napájecího zdroje s konektorem zapojte do zdířky v PM 20 (viz obrázek, schéma 1 na straně 10). 
Alternativně je možné přístroj napájet z baterie 9 V.

2. Postup při měření
2.1 Měřicí přístroj PM 20 se smí zapnout až tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky pro zajištění ochrany 
před nebezpečným dotykovým napětím! 
Testovaný modul přepěťové ochrany zasuňte do jedné ze dvou svorkovnic zkušebního adaptéru PA BXT 
a uzavřete krycí dvířka s koncovým spínačem (viz obrázek, schéma 1 na straně 10).

2.2 K testování modulů využijte schémata testů a příslušné tabulky hodnot (str. 11 až 16)
Pomocí přepínačů na zkušebním adaptéru nastavte požadovaný program, krok  a polaritu (viz str. 11-16). 
Přístroj musí být nastaven před začátkem měření! 
Při testu může být obsazena pouze jedna měřicí svorkovnice.

Přepěťová ochrana typ BXT...
K testování modulu můžete použít pouze horní svorkovnici, která je na levé straně označena zkratkou BXT...
Před zasunutím modulu zkontrolujte směr vstupní a výstupní strany (IN/OUT)! 
Označení správného směru IN OUT/protected naleznete nad svorkovnicí. 
Pomocí přepínačů na zkušebním adaptéru nastavte požadovaný program, krok  a polaritu (viz str. 11-12).

Přepěťová ochrana typ BCT...
K testování modulu můžete použít pouze dolní svorkovnici, která je na levé straně označena zkratkou BCT...
Před zasunutím modulu zkontrolujte směr vstupní a výstupní strany (IN/OUT)! 
Označení správného směru IN OUT/protected naleznete pod svorkovnicí. 
Pomocí přepínačů na zkušebním adaptéru nastavte požadovaný program, krok  a polaritu (viz str. 13-16).
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2.3 Krátkým stisknutím tlačítka TEST se spustí měření. 
Na konci měření se na displeji objeví naměřená hodnota napětí a přístroj automaticky odpojí zkušební napětí.
Všechny naměřené hodnoty testovaného modulu musí ležet v pásmu mezi dolní a horní mezní hodnotou.

2.4 Detailní postup měření je uveden na schématu „Uvedení do provozu/Postup při měření“ na straně 30.

  Schéma zapojení testu ã. 1

zapojení napájecího zdroje 
230 V AC/9 V DC

měřicí kabel (černý)

měřicí kabel (červený)

vstupní zkušební zdířka (červená)

vstupní zkušební zdířka (modrá)
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BXT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

Obsazení PIN ve svorkovnici      BXT...

PIN:

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

program 2

krok

program 3

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity
1  3 3 => PG   otestovat obě polarity
1  4 4 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity
2  2 3 => 4   otestovat obě polarity
2  3 1 => 3   otestovat obě polarity
2  4 2 => 4   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 1´ a 2´ jsou interně zkratovány
3  2 3 => 4   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BXT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity
1  3 3 => PG   otestovat obě polarity
1  4 4 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity
2  2 3 => 4   otestovat obě polarity
2  3 1 => 3   otestovat obě polarity
2  4 2 => 4   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 1´ a 2´ jsou interně zkratovány
3  2 3 => 4   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Obsazení PIN ve svorkovnici      BXT...

PIN:

program 2

krok

program 3

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BCT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Obsazení PIN ve svorkovnici      BCT...

program 2

krok

program 3

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

PIN:
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BCT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Obsazení PIN ve svorkovnici      BCT...

program 2

krok

program 3

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

PIN:
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BCT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Obsazení PIN ve svorkovnici      BCT...

program 2

krok

program 3

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

PIN:
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA BXT, svorkovnice BCT

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT

přepínač
programu

přepínač
kroku

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1

krok

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program  krok testované PIN při +/– poznámka
1  1 1 => PG   otestovat obě polarity
1  2 2 => PG   otestovat obě polarity

2  1 1 => 2   otestovat obě polarity

3  1 1 => 2   PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Obsazení PIN ve svorkovnici      BCT...

program 2

krok

program 3

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

PIN:
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6. Test ã. 2, test modulÛ DEHNrapid DPL 1/10 pomocí adaptéru PA DRL

1. Připojení měřicích kabelů 
Pomocí přiložených měřicích kabelů propojte zkušební adaptér PA DRL 
s vypnutým měřicím přístrojem PM 20

PA DRL:  vstupní zkušební zdířka (červená) <=> měřicí kabel (červený) <=> PM 20; zkušební zdířka (červená) 
PA DRL:  vstupní zkušební zdířka (modrá) <=> měřicí kabel (černý) <=> PM 20; zkušební zdířka (černá)
(viz obrázek, schéma 2 na straně 18)

1.1 Připojení napájecího zdroje
Kabel napájecího zdroje s konektorem zapojte do zdířky v PM 20 (viz obrázek, schéma 2 na straně 18). 
Alternativně je možné přístroj napájet z baterie 9 V.

2. Postup při měření
2.1 Měřicí přístroj se smí zapnout až tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky pro zajištění ochrany 
před nebezpečným dotykovým napětím! 
Testovaný modul přepěťové ochrany zasuňte do jedné ze dvou svorkovnic zkušebního adaptéru PA DRL 
a uzavřete krycí dvířka s koncovým spínačem (viz obrázek, schéma 2 na straně 18).

2.2 K testování modulů využijte schémata testů a příslušné tabulky hodnot (str. 19 až 21)
Pomocí přepínačů na zkušebním adaptéru nastavte požadovaný program, krok  a polaritu. 
Přístroj musí být nastaven před začátkem měření! 
Při testu může být obsazena pouze jedna měřicí svorkovnice.

Přepěťová ochrana typ DPL 10 F...
K testování modulu můžete použít pouze horní svorkovnici, která je na pravé straně označena zkratkou DPL 10.
Před zasunutím modulu zkontrolujte směr vstupní a výstupní strany (IN/OUT)! 
Označení správného směru IN/OUT naleznete na levé straně svorkovnice. 
U modulů DPL 10 ... se musí provést testy na všech 10 ochranných obvodech. 
Přepínání jednotlivých obvodů 1-10 se provádí pomocí přepínače (viz strana 20).

Přepěťová ochrana typ DPL 1...
K testování modulu můžete použít pouze dolní svorkovnici, která je na pravé straně označena zkratkou DPL 1.
Orientace modulu (IN/OUT) je mechanicky předem dána. 
Ochranný modul se kontaktní stranou (kontakty PG) zasune na libovolný kontakt uzemňovacího pásku 
nebo do svorkovnice. V dolní svorkovnici lze současně testovat až 10 modulů DPL 1... . 
Přepínání mezi jednotlivými moduly (1-10) se provádí pomocí přepínače (viz strana 19). 

Přepěťová ochrana typ DRL 1...
K testování modulu můžete použít pouze horní svorkovnici, která je na pravé straně označena zkratkou DRL.
Před testováním modulů DRL 1... zasuňte do svorkovnice uzemňovací rámeček EF 10 DRL 
(je součástí dodávky). 
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Před zasunutím modulu zkontrolujte směr vstupní a výstupní strany (IN/OUT)! 
Ochranný modul se kontaktní stranou (kontakty PG) zasune na libovolný kontakt uzemňovacího pásku rámečku. 
Pomocí uzemňovacího rámečku EF 10 DRL lze současně testovat až 10 modulů DRL 1... . 
Přepínání mezi jednotlivými moduly (1-10) se provádí pomocí přepínače (viz strana 21).

2.3 Krátkým stisknutím tlačítka TEST se spustí měření. 
Na konci měření se na displeji objeví naměřená hodnota napětí a přístroj automaticky odpojí zkušební napětí.
Všechny naměřené hodnoty testovaného modulu musí ležet v pásmu mezi dolní a horní mezní hodnotou.

2.4 Detailní postup měření je uveden na schématu „Uvedení do provozu/Postup při měření“ na straně 30.

  Schéma zapojení testu ã. 2

zapojení napájecího zdroje 
230 V AC/9 V DC

měřicí kabel (černý)

měřicí kabel (červený)

vstupní zkušební zdířka (červená)

vstupní zkušební zdířka (modrá)

uzemňovací rámeček
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA DRL, svorkovnice DPL 1

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA DRL

přepínač
modulu/obvodu

přepínač
programu

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

Tabulka referenčních hodnot
program 1 program 2 program 3 program 4

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.

program testované PIN při +/– poznámka
1 1 => E otestovat obě polarity
2 2 => E otestovat obě polarity
3 1 => 2 otestovat obě polarity
4 1 => 2 PIN 3´ a  4´ jsou interně zkratovány

horní svorkovnice  svorkovnice je bez uzemňovacího rámečku EF 10 DRL
dolní svorkovnice  dolní svorkovnice
pro modul  na kontaktu v libovolné pozici
pro obvod  1 až 10

DPL 10, DRL
Obsazení PIN v horní svorkovnici

Obsazení PIN v horní svorkovnici
DPL 1

PIN:

PIN:

obvod/modul 1...10

modul 1...10
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  Schéma testÛ pro moduly ..., zku‰ební adaptér PA DRL, svorkovnice DPL 10

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA DRL

přepínač
modulu/obvodu

přepínač
programu

testované PINy
(při +/–)

přepínač
polarity

otestovat obě polarity  +/–  a  –/+ !

program testované PIN při +/– poznámka
1 1 => E otestovat obě polarity
2 2 => E otestovat obě polarity
3 1 => 2 otestovat obě polarity
4 1 => 2 PIN 3´ a  4´ jsou interně zkratovány

horní svorkovnice  svorkovnice je bez uzemňovacího rámečku EF 10 DRL
dolní svorkovnice  dolní svorkovnice
pro modul  na kontaktu v libovolné pozici
pro obvod  1 až 10

DPL 10, DRL
Obsazení PIN v horní svorkovnici

Obsazení PIN v horní svorkovnici
DPL 1

PIN:

PIN:

obvod/modul 1...10

modul 1...10

Tabulka referenčních hodnot
program 1 program 2 program 3 program 4

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)typ           kat.č.
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